芜湖中医院七氟丙烷气瓶检测与泵房巡检故障维修
	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	单位
	单价（元）
	合计价（元）

	1
	行政楼4楼机房七氟丙烷系统
	机房：主机系统电路板损坏
	1
	台
	
	

	2
	行政楼4楼机房七氟丙烷系统
	机房：七氟丙烷(90kg)气瓶压力不足（3年到期）
	2
	瓶
	
	

	
	
	Ups机房;七氟丙烷(30kg)气瓶压力不足（3年到期）
	1
	瓶
	
	

	3
	1号楼影像中心七氟丙烷系统
	DR室(2)；主机系统电路板损坏更换
	1
	处
	
	

	
	
	CT.DR七氟丙烷压力不足120kg（3年到期）
	4
	瓶
	
	

	4
	1号楼高压电房
	七氟丙烷气瓶压力不足； (120kg) （3年到期）
	3
	瓶
	
	

	5
	1号楼DSA室七氟丙烷系统
	DSA室:七氟丙烷压力不足120kg（3年到期）
	1
	瓶
	
	

	6
	动力中心配电房
	七氟丙烷气瓶压力不足； (90kg) （3年到期）
	2
	瓶
	
	

	
	
	主机供电模块故障维修
	1
	台
	
	

	7
	门诊5楼计算机房
	七氟丙烷系统备电故障
	1
	台
	
	

	8
	门诊5楼计算机房
	七氟丙烷压力不足120kg（3年到期）
	2
	瓶
	
	

	9
	2号楼电房七氟丙烷系统
	地下室配电房七氟丙烷压力不足120kg
	1
	瓶
	
	

	10
	2号楼电房七氟丙烷系统
	9楼配电房七氟丙烷气瓶压力不足； (90kg) 
	1
	瓶
	
	

	11
	气瓶拆装及运输费
	气瓶拆卸、安装费、运输费
	17
	瓶
	
	

	12
	住院部消防泵房
	消防泵巡检柜更换75KW，含安装
	1
	台
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报价总计
	
	





*1、投标单位或其合作单位需提供钢瓶检测机构省级以上(含省级)质量技术监督行政部门颁发的气瓶检测资格证书；（复印件或扫描件放入投标文件中）
2、投标单位应踏勘现场，作出自己的判断结论和估价。投标人报价中如有漏项、漏算、少算等内容均视为投标人报价的技术策略并视为默认,中标后， 在签订合同时和合同履约过程中，投标单位不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加经费或索赔的要求。投标人自行组织踏勘现场，请与业主单位联系人联系。
3、检验合格的气瓶按《气瓶安全监察规程》中相关规定重新喷涂气瓶颜色标记，粘贴合格证。 
4、充装方式：称重法充装
5、重新充装的七氟丙烷灭火剂，应符合国家标准，提供检测证书。
6、预算85000元

